
Muster Anlage 2 Wartungsanleitung

Zu- & Ablaufrohr

Korrosionsmängel am Behälter

Schlammablagerungen

Abdeckung (normgerecht)

Klasse / Kontrolle

Volumenfilter von Unrat befreit

Grobe Schwimmstoffe entfernen

Flüssigkeitsspiegel sollte an Unterkante des 

Filtereinsatzes sein; ggf. Rückspülung

Schlammschichtdicke [mm]

Schlammabfuhr erfoderlich

Durchführung der Arbeiten in Betriebstagebuch

Kontrolle Dokumentation 

Eigenkontrolle (durch Betreiber)

Kontrolle Typenschilder

Wartungsbericht & Dokumentation an Betreiber 

Filtertausch erforderlich ?

Weitere Maßnahmen

Zustand nach Wartung

Funktionsfähigkeit

Nächster Termin

Versandt

E-Mail

Post, Anschrift

Monteur

Mobilfunknummer

E-Mail

Unterschrift Kunde

Unterschrift Monteur

     Substratfilter ViaPlus

1. Allgemein

2. Behandlungsbecken

3. Sonstiges

5. Bemerkungen

Versand des Original & des übertragenen Protokolls an:

4. Abschluss

C:\Users\sklemens\Desktop\ViaPlus II Anleitungen\Analge 2 Wartungsprotokoll_ViaPlus Muster 31.03.2020


